
Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse

08:26 Sjælør Boulevard Ass. til ophjælpning Assistance til SOF med løft af tung borger.

08:42 Livornovej Ass. til ophjælpning Borger hjulpet op i seng.

09:57 Trekronergade Brandalarm En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

10:30 Kristianiagade Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

10:33 Slotsholmsgade Servicetur Sprinkler test de har ringet til VC.

11:10 Kanonbådsvej Brandalarm
Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt 

på detektoren.

11:12 Brydes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

11:45 Priorparken Brandalarm
Blind alarm. Udløsende årsag: En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden 

at have frakoblet gruppen.

12:51 Nordstjernevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

13:18 Frydenhøjstien Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm  af anden årsag.

14:06 Sankelmarksgade Redn.-Fastklemt, Maskine o.l.

Ved ankomst var tagdelen af et stillads blæst af og landet delvist på et tag på bygningen overfor i 

Sankelmarksgade  1 og delvist i Sankelmarksgade. Luftledninger var revet ned og ca 5 biler og en del 

cykler var ødelagt af stillads elementer, Der hængte en del stillads materiale løst ned fra taget. 

Førsteindsats gik på evt. tilskadekomne. Det blev hurtigt klart, at der ikke var tilskadekomne. Derefter 

blev området afspærret pga. nedrevne ledninger og fortsat nedstyrtningsfare at stillads materialer.  

Beboere i de berørte ejendomme blev adviseret om ikke at benytte trapper og udgange til gadesiden. 

DONG blev rekv. til aflukning af strøm og stilladsfirmaet bestilte kranmateriel til nedtagning af stillads 

dele. Dronen blev rekv. til optagelse af oversigtsbilleder. Skadestedet blev overgivet til politiet og 

stilladsfirmaet mhp. afspærring ved oprydningsarbejdet. Skadeservice blev rekv. vedr. skaderne på 

ejendommen overfor stilladset.
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15:01 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

15:22 Nørrebrogade Brandeftersyn Sendt til spuling af murerpuds på fortorv.

15:48 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.

17:19 Troels-Lunds Vej Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

17:22 Carl Th. Dreyers Vej Røg fra kælder

Synlig røg fra kælder ved ankomst. Indsat 2 ture for lokalisering af ildløs. Konstateret og slukket mindre 

ildløs i gangareal. Etableret fralufts åbning og ventileret kælder med overtryksventilator. Skadestedet 

overdraget til politi og skadeservice firma.

17:35 Nørre Voldgade Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand slukket før ankomst.

17:46 Strandgade Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

19:04 Islands Brygge Bygn.brand-Villa/Rækkehus

Ild i tag terrasse på rækkehus. Der blev sat ind med en hurtig højtrykker og bekæmper kraftig ildløs 

med de to rør.

Da ildløsen er slået ned checker vi med termisk kamera, og derefter oprydning.

20:50 Hedemarksvej Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.

21:58 Kirkebjerg Parkvej Brandalarm

Ved ankomst ses røgudvikling fra større kontorlokale. Indsat 2 ture for lokalisering af ildløs, lokaliseret 

ildløs til batterilader og batteri samt mindre del af gulv.

Ventileret lokale med overtryksventilator, samt naturligventilation. Skadestedet overdraget til politi og 

skadeservice firma. 

22:05 Gammel Kongevej Ass.-Drejestige Assistance til politiet med nedtagning af ca. 1 m2 skiferplade på gesims.

22:11 Ørnevej Brandeftersyn

Kraftig lugt af benzin i et bade/omklædningsrum. Benzindampe formentlig steget op via kloark.

Lokaler ventileret, og spild lokaliseret til kloak i baggård. Kloak skyllet med ca. 100L vand. Ingen 

skadevolder.

23:37 Islands Brygge Brandeftersyn Eftersyn med drone.

23:45 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: Der var fejl på centralskabet.
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23:55 Halmtorvet Bygn.brand-Udhus, fritliggende

Overtændt skur på ca 15-20 kvm op af anden bygning. Angrebet med to HT rør fra gårdsiden ( 

Øksnehallen ) og en HT fra sluk fra gade siden. Nabobygning efterset og overtryksventileret for lidt 

indtrængt røg. Skur afslukket. Drejestige st. H rejst for eftersyn af tagudhæng på nabobygning. Max 20 

grader målt med Flir kamera. Skadestedet overdraget til politiet.

00:12 Carl Nielsens Allé Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

00:27 Rentemestervej Brand-Bil i det fri Ild i to biler slukket med 2 ht rør.

01:01 Islands Brygge Brandeftersyn Eftersyn ved tidl. ildløs med drone.

06:02 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.

08-05-2019 Side 3 af 3


