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08:18 Stationsporten Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

09:30 Naverland Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

09:50 Brøndbyøstervej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 

10:07 Moselgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:22 Moselgade  Brandalarm Udrykningen aflyst inden fremkomst. 

10:34 Teglholm Allé  Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have 
frakoblet gruppen. 

11:42 Langkildevej Brand-Lastbil/Bus Mindre kortslutning i elinstallation i varevogn, slukket ved ankomst. Intet for beredskabet. 

12:28 Blegdamsvej  Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor. 

12:32 Ved Sporsløjfen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

12:37 Sionsgade Min. forurening-Mindre spild Efterset oliespil, lavet foto dokumentation og overdraget til miljømyndighederne. 

12:57 Matthæusgade Brandalarm Ild i papir i skraldespand, slukket med mindre mængde vand. 

13:17 Roskildevej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
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13:23 Worsaaesvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

14:07 Otto Busses Vej  Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 

14:26 Grønvangen Bygn.brand-Mindre brand Teknisk fejl på ABA anlæg. 

14:53 Nordre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:00 Nordre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

16:44 Ved Bellahøj Syd Eftersyn Beboer har selv slukket mindre glødebrand i køkkenmaskine. Eftersyn foretaget. 

17:17 Osvald Helmuths Vej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 

18:33 Hf. Vestereng Servicetur Udrykningen aflyst inden fremkomst. 

19:13 Stamholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

20:23 Tårnvej Bygn.brand-Villa/Rækkehus Motor i oliefyr kørt varm var skyld i mindre røgudvikling. Eftersyn foretaget. 

20:59 Thorsgade  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

21:12 Amerika Plads  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

21:23 Store Kannikestræde  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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21:45 Julius Bloms Gade Bygn.brand-Etageejendom-Lejlig-
hed 

Røglugt viste sig at stamme fra madlavning. 

23:52 Amager Strandvej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

03:06 Hvidovrevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

03:36 Søndre Fasanvej Brand-Bil i det fri Mindre trafikuheld. Ingen brand. Oprydning foretaget. 

04:25 Banestien Brand-MC/Knallert Ild i MC slukket med 1 HT-rør. 

05:28 Krogengen Brand-MC/Knallert Ild i knallert i det fri, slukket med HT-rør. 

06:44 Fristrands Alle Bygn.brand-Villa/Rækkehus Ild i isolering på loft. Eftersyn foretaget. Skadestedet overdraget skadeservice 

07:33 Nygårds Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-
tektoren. 

07:49 Valby Torvegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-
tektoren. 
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