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Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-
tektoren. 

09:47 Carsten Niebuhrs 
Gade 

Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:09 Slotsholmsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:46 Gyldenrisvej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-
tektoren. 

12:04 Gammelager Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:15 Klintholmvej Brandalarm Ild i affaldsspand på toilet, slukket inden beredskabets ankomst. 

12:22 Nimbusparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

14:36 Ole Maaløes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.. 

14:55 Tranehavegård Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

16:11 Lyngbyvej Eftersyn Mobiltelefon i pappresse har afgivet røg. Ingen ildløs. Eftersyn foretaget. 

16:29 Hvidovrevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon. 

DØGNRAPPORT 
Vagtdøgn:  kl. 08:00 den 2. februar 2024 til kl. 08:00 den 3. februar 2024 

Døgnrapport. Vagtdøgn: .  kl. 08:00 den . 2. februar 2024.  til kl. 08:00 den . 3. februar 2024.



DØGNRAPPORT 
Vagtdøgn:  kl. 08:00 den 2. februar 2024 til kl. 08:00 den 3. februar 2024 

 

 Side 2 af 2 

Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

16:35 Farumgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 

17:11 Gamle Carlsberg Vej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 

20:07 Emdrupvej Eftersyn Brandventilationen aktiveret ved en fejl. Anlæg reetableret. 

22:16 Franciska Clausens 
Plads 

Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

22:20 Tåsingegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel. 

22:41 Amaliegade Brandalarm Ild i gulvvaskemaskine slukket ved ankomst. Eftersyn foretaget. 

22:53 Sejrøgade  Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på sprinklersystem. Tekniker tilkaldt. 

23:00 Amaliegade  Brandalarm Udrykningen annulleret inden fremkomst. 

23:11 Kvægtorvsgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. 

02:03 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 

03:49 Vesterbrogade Ild i skraldespand Udrykningen annulleret inden fremkomst. 

03:51 Boyesgade Ild i skraldespand Ild i juletræ, gløder tilbage ved ankomst. Slukket og efterset. 
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