
 

 Side 1 af 2 

Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

11:17 Brydes Allé  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

11:20 Jernholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:31 Bredgade Eftersyn Overgravet vandledning har givet vandskade i kælder. Overdraget til skadeservicefirma. 

12:05 Rundholtsvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

12:53 Hejrevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

13:47 Mitchellsgade  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:55 Vigerslev Allé Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. 

15:09 Vester Voldgade  Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 

17:33 Rødovrevej Redning Frigjort barn der sad fast mellem dør og dørkarm. Patienten overdraget til akutberedskabet.  

18:00 Thorupsgade  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

18:25 Brydes Allé  Brandalarm Mindre ildløs i askebæger og pude. Slukket ved ankomst. Udluftning foretaget. 

19:29 Sølvgade Assistance Mand hjulpet ned fra mur ved hjælp af stige. 

19:57 Vesterbrogade Ild i skraldespand Intet fundet på adressen. 
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Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

20:16 Peter Bangs Vej Bygningsbrand Røglugt på køkkentrappe, røgalarm aktiveret. Foretaget eftersyn, lugt stammede fra madlavning. 

20:54 Hammelstrupvej Ild i skraldespand Ildløs i skraldespand. Slukket med et HT-rør. 

20:59 Peder Lykkes Vej  Brandalarm Ild på et værelse, delvist slukket med mobilt sprinkleranlæg samt personale ved hjælp af slange-
vinde. Efterslukket ildløs med slangevinde. Beboer overdraget til akutberedskabet, skadestedet 
overdraget til skadeservicefirma. 

23:03 Amagerfælledvej Elevatorstop En person hjulpet ud af fastkørt elevator. 

00:08 Pile Alle Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

00:45 Ved Bellahøj Syd Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

01:16 Sundholmsvej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

06:44 Lygten Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. 

07:00 Kronprinsessegade Bygningsbrand Røgudvikling fra IPad der var under opladning. Udluftning foretaget. 
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