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Klokkeslæt Vejnavn Melding Kort Beskrivelse 

08:02 Hermodsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

08:24 Kindebjergvej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

08:25 Rahbeks Alle Bygningsbrand Blind intern alarm på byggeplads, årsag ukendt. 

09:51 Doris Lessings Vej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren. 

10:37 Gammel Køge Landevej Bygningsbrand Ild i restaurant og tag. Slukket ved effektiv ind- og udvendig indsats. Overdraget til skadeservicefirma. 

12:09 Ungarnsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detekto-
ren. 

12:10 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

12:44 Amager Strandvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

12:57 Roskildevej  Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. 

13:15 Skelbækgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

13:25 Peter Bangs Vej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

14:04 Vårfluevej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:15 Njalsgade Eftersyn Eftersyn for defekt ovn. Frakoblet og overdraget til ejer. 
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14:38 Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have fra-
koblet gruppen. 

14:47 Applebys Plads Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 

15:16 Støberigade Bygningsbrand Røgudvikling fra tørretumbler. Håndteret ventilationsopgave samt foretaget eftersyn af maskinen. 

17:25 Vester Søgade Eftersyn Personerne kommet ud af elevatoren ved egen hjælp, ikke behov for beredskabet. 

18:44 Mitchellsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

19:27 Rødovre Stationsvej  Brandalarm Blind alarm, idet 2 Sprinkler-dyser var påkørt af varebil. Kælder tømt for vand ved hjælp af dyk-
pumpe. Tekniker overtog anlægget. 

20:07 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

20:09 Tudsemindevej Ild i container Brand i affaldscontainer, slukket med et HT-rør, samt fyldt med skum. 

20:38 Jacobys Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

22:43 Kobbelvænget Ild i container Udrykningen aflyst inden fremkomst. 

23:13 Ørestads Boulevard  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

04:33 Ejby Industrivej Færdselsuheld Færdselsuheld mellem bus og varebil - sikring af skadested og oprydning 

06:50 Julius Thomsens Plads  Brandalarm Blind alarm, detektor var aktiveret grundet håndværkeres arbejde.  

 
 


