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Vagtdggn: kl. 08:00 den 23. august 2026 til kl. 08:00 den 24. august 2026

Klokkeslaet Vejnavn Melding Kort Beskrivelse

09:07 Bremerholm Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pa grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
11:44 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.

13:37 Damgardsvej Faerdselsuheld Stgrre faerdselsuheld med tre parter impliceret. Sikret skadestedet og efterfglgende assi-

steret politiet og Akutberedskabet med afviklingen af haendelsen.

16:04 Kvaesthusgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

17:07 Kindebjergvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tzet pa detektoren.
18:33 Blilowsvej Brandalarm Blind alarm af ukendt arsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
18:40 Amerikavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

20:01 Marmorvej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret pga. tryktab i system efter skift af

sprinklerdyser

21:12 Summerredve;j Bygningsbrand Mindre brand i et el-skab, slukket ved beredskabets ankomst. Efterfglgende overdraget
skadestedet til skadeservice.

22:01 Molestien Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.
22:44 Mynstersvej First Responder First Responder.
02:15 Aksel Mgllers Have Brandalarm Udrykningen aflyst inden fremkomst.
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Kraftig brand i bygning, slukket med flere HT-rgr. Opskaret tagkonstruktionen for yderli-
gere slukning. Efterfglgende overdraget skadestedet til politiet og skadeservice.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet handvaerkeres arbejde taet pa detekto-
ren.
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