DAGNRAPPORT ©. B

Vagtdogn: kl. 08:00 den 3. september 2026 til kl. 08:00 den 4. september 2026

Klokkeslaet Vejnavn Melding Kort Beskrivelse

10:02 N@rrekaer Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pa grund af stgv fra handvaerkers arbejde tzet pa detektoren.

10:32 Universitetsparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pa grund af stgv fra handvaerkers arbejde tzet pa detektoren.

10:41 Langagervej Brandalarm Blind alarm af ukendt arsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

11:15 Ngrre Allé Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret pa grund af montgrs arbejde pa anlaegget uden at have frakoblet
gruppen.

11:53 Fuglevangsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

12:09 Amerika Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pa grund af stgv fra handvaerkers arbejde teet pa detektoren.

12:33 Backersvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pa grund af vandskade.

13:03 Sankt Petri Passage Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.

13:06 Classensgade Eftersyn Eftersyn for mulig udsivende gas fra gaskomfur. Eftersyn foretaget, intet unormalt fundet

13:44 Ebba Lunds Vej Springpude Assistance til politiet.

14:19 Elstarvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.

15:11 Dybbglsbro Brandalarm Blind alarm af ukendt arsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

15:20 Steehr Johansens Vej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.
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Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.

Blind alarm af ukendt arsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning taet pa detektoren.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.

Eftersyn pa grund af kraftig rgg fra ovn. Slukket ovnen og ventileret lokalet.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.

Stgrre trafikulykke med 1 personbil og flere parkerede biler impliceret. Sikring af skadestedet og assistance til
akutberedskabet. Overdraget skadestedet til politiet.

Blind alarm af ukendt arsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.

Ild i lejlighed, slukket med et HT-rgr. Ventileret lejligheden og overdraget til skadeservicefirma.
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Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.

Planlagt arbejde pa vandledningen, ikke behov for beredskabet.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden paviselig grund.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pa grund af stgv fra handvaerkers arbejde tzet pa detektoren.
Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pa grund af stgv fra handvaerkers arbejde tzet pa detektoren.
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