
Bilag 1 oversigt over, hvornår der kræves en tilladelse for 
gasser1 

 Der kræves ikke 
tilladelse 

Kommunalbestyrelsen  

(redningsberedskabet)  

giver tilladelse  

 

Beredskabsstyrelsen 
angiver vilkår  

 

Oplag i beholdere og 
tanke 

   

Oplag i bygning ≤200 
GOE 

X1 X2  

Oplag i det fri ≤264 
GOE 

X1 X2  

200 GOE < oplag i 
bygning ≤ 10.000 GOE 

 X  

264 GOE < oplag i det 
fri ≤ 10.000 GOE 

 X  

Oplag >10.000 GOE  X X 

Oplag med 
stablingshøjde på over 
6 meter 

 X X 

Anlæg med lagerafsnit 
i bygning 

   

Lagerkapacitet≤200 
GOE  

 

X1 X2  

200 GOE < 
lagerkapacitet ≤ 1.000 
GOE  

 

 X  

Anlæg med lagerafsnit 
i det fri  

   

 
1 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser, 5. juli 2016, Sagsnr.: 2014/034912 



 

Lagerkapacitet ≤264 
GOE  

 

X1 X2  

264 GOE < 
lagerkapacitet ≤ 
10.000 GOE  

 

 X  

Lagerkapacitet >10.000 
GOE 

 X X 

Tabel 1 1 Efter forskrifterne. 
2 På anden måde end beskrevet i forskrifterne. 
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